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2.1.  Općenito 

Rasvjetni stupovi i kabeli postavljaju se uzduž ulice Rudolfa Horvata, s desne strane od ulice Vilka Novaka. 

Stupovi visine 4,5 m se pričvršćuju na betonske temelje. Paralelno s linijom rasvjetnih stupova, u zemlju se na dubinu od 
70 do 80 cm polaže i energetski kabel za napajanje javne rasvjete. 

Nakon završetka radova će se sanirati sva nastala eventualna oštećenja. 

Sve radove treba izvoditi na način da se ne ugrozi sigurnost prometa i prolaznika, pa u tu svrhu treba postaviti vidljiva 
upozorenja na blizinu privremenog radilišta. Radove treba izvoditi tako da se za cijelo vrijeme radova s kolnika čisti 
eventualno prosuta zemlja ili drugi materijal. Sva oštećenja kolnika prilikom izvođenja radova, izvoditelj je dužan sanirati 
i dovesti u prvobitno stanje. 

 
2.2.  Opis radova 

Svrha izgradnje projektirane rasvjete je osvjetljavanje gradske ulice, sukladno nacrtima. 

Nova javna rasvjeta će se izvesti rasvjetnim stupovima tipa Auriga visine 4,5 m, s temeljnom pločom i vijcima M18, 
„Valmont“, locirani prema nacrtu 1.1 

Stupovi 4,5 m će se temeljnim vijcima pričvrstiti na betonske temelje kvadratnog tlocrtnog oblika min. dimenzija 0,5x0,5 
m, ukopanih u zemlju na dubinu od min. 0,9 m, a sukladno idejnom rješenju. 

Na rasvjetne stupove ugradit će se svjetiljke tipa ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DW50 SRT DDF761  SRG10, 
„Philips“ (15 komada) i tip ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DX10 SRT DDF761  SRG10, „Philips“ (1 komad). 

Svjetiljke su slijedećih osnovnih karakteristika: 

1. ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DW50 SRT DDF761  SRG10 

- Snaga LED modula: 40,5 W 
- Temperatura boje svjetiljki: 3000K 
- Svjetlosni tok: 5400 lm 
- Efikasnost svjetiljki: 112 lm/W 
- Svjetl. iskoristivost svjetiljke: 84% 
- cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A 
- Stupanj zaštite: IP66 IK08 
- Dimenzije svjetiljki: 480x325x150 mm ±5% 
- Težina svjetiljke: 5,5 kg 

 

2. ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DX10 SRT DDF761  SRG10 

- Snaga LED modula: 40,5 W 
- Temperatura boje svjetiljki: 3000K 
- Svjetlosni tok: 5400 lm 
- Efikasnost svjetiljki: 112 lm/W 
- Svjetl. iskoristivost svjetiljke: 84% 
- cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A 
- Stupanj zaštite: IP66 IK08 
- Dimenzije svjetiljki: 480x325x150 mm ±5% 
- Težina svjetiljke: 5,5 kg 

 

2.2.1. Priključni kabeli 

Za predviđeno napajanje projektirane rasvjete električnom energijom, priključni energetski kabeli se izvode polaganjem 
u zemlju. 
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2.2.2. Napajanje rasvjete 

Napajanje javne rasvjete vršit će se iz trafostanice 10(20)/0,4 kV na slijedeći način: 

1. TS 10(20)/0,4 kV NOVAKOVA 

- Iz postojećeg samostojećeg ormarića javne rasvjete SPMO uz trafostanicu, a priključenje od postojeće rasvjetnog 
stupa na početku ulice (PRS). 

o Snaga LED rasvjete:  

 ClearWay gen2 LED54-4S/830 I DW50 SRT DDF761  SRG10 607,5 W 

 ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DX10 SRT DDF761  SRG10 40,5 W 

Odnosno: 

- UKUPNO NOVA priključna snaga javne rasvjete iznosi: 

P = 0,648 kW 

o Maksimalna snaga postojeće rasvjete iz trafostanice iznosi: 

P = 9,43 kW (28A, 8A, 5 A), trofazno 

Prema evidenciji Grada Varaždina, zakupljena snaga za javnu rasvjetu na mjernom mjestu iznosi 9,7 kW, trofazno. 

Postojeća rasvjeta u ulici Rudolfa Horvata je: 1,19 kW. 

Iz svega navedenog se zaključuje: 

1. Nova rasvjeta ulice: 0,648 kW 

2. Demontira se rasvjeta u ulici: 1,19 kW 

Odnosno vrijedi: 

1. Rezerva u snazi prema zakupljenoj iznosi: 0,27 kW 

2. Rezerva u snazi nakon demontaže postojeće 1,46 kW 
rasvjete u ulici  

Proizlazi, da za rekonstrukciju postojeće rasvjete ulice, nije potreban dokup el. snage. 

Međutim, grad Varaždin na postojećem mjernom mjestu: 

- JRTS 1108 VILKA NOVAKA 

- broj mjernog mjesta OMM 300011239 

uz zamjenu postojeće rasvjete u ulici Rudolfa Horvata, traži dokup vršne snage na: 

P = 11,96 kW (limitator: 32A, 10A, 10A) 

Trase kabela i pozicije rasvjetnih stupova vidljive su na nacrtu broj 1.1. 

Investitor svih radova je GRAD VARAŽDIN. 
 
2.2.3. Tehnički podaci 

2.2.1.1. Rasvjetni stupovi 

Tip: Auriga, s temeljnom pločom i vijcima M18, „Valmont“ 
Izvedba: Konični okrugli pocinčani stup, za pričvršćenje na betonske temelje, za montažu 

svjetiljke, „Philips“. 
Visina: 4,5 m. 
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Temelji:  Beton C16/20 
Zaštita od korozije: Vruće cinčanje. 
Težina jednog stupa: 40 kg. 
 

2.2.1.2. Svjetiljke 

Tip S1:  Cestovna svjetiljka tip ClearWay gen2 LED54-4S/830 I DW50 SRT DDF761  SRG10, 
40,5W 

Izvedba: Za montažu na čelični rasvjetni stup. 
Dimenzije: 480x325x150 mm ±5%. 
Masa: 5,5 kg 
Ožičenje: Kabelom NYM-J (PP-Y) 3x1,5 mm2 

Tip S2:  Cestovna svjetiljka tip ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DX10 SRT DDF761  
SRG10, 40,5W 

Izvedba: Za montažu na čelični rasvjetni stup. 
Dimenzije: 480x325x150 mm ±5%. 
Masa: 5,5 kg 
Ožičenje: Kabelom NYM-J (PP-Y) 3x1,5 mm2 
 

2.2.1.3. Kabel  

Nazivni napon: U0/U = 0,6/1 kV 
Tip:  NYY (PP00), 4x10 mm2 (VDE: NYY; IEC: Cu/PVC/PVC)  
 

 

2.3.  Ožičenje 

Ožičenje rasvjetnih stupova izvodi se kabelom NYM-J (PP-Y) 3x1,5 mm2. Raspored svjetiljki po fazama treba biti 
ravnomjeran. Žuto-zelena žila se spaja na vijak za uzemljenje u montažnom prostoru rasvjetnog stupa i na kučište 
armature svjetiljke. 
 
2.4.  Uvođenje kabela u objekte 

U rasvjetne stupove se kabel uvodi kroz privodne alkaten cijevi ugrađene u temelje rasvjetnih stupova. Te su cijevi 
promjera 63-76 mm, dužine po 1 m. U svakom rasvjetnom stupu kabeli se učvršćuju obujmicama. 
 
2.5.  Zaštita od neizravnog dodira 

Zaštita od neizravnog dodira ostvaruje se osiguračima na početku kabela na sabirnicama javne rasvjete u trafostanici os 
kuda se javna rasvjeta napaja električnom energijom. Sistem zaštite je TN-C, nadopunjen zajedničkim uzemljivačem. 

U slučaju nastanka kvara postići će se zaštita od previsokog napona dodira isključenjem strujnog kruga pripadajućim 
osiguračem. Eventualno nastali kvar na bilo kojem stupu, prouzročiti će struju kvara veličine veće od struje isključenja 
osigurača na početku kabela. Provjera ovog uvjeta provedena je proračunima, a kao dokaz funkcionalnosti zaštite od 
neizravnog dodira, prije puštanja u pogon treba izmjeriti otpor petlje kratkog spoja na najudaljenijem rasvjetnom stupu. 
Izlaz se ne smije pustiti u pogon ako je izmjereni otpor petlje kratkog spoja veći od vrijednosti dobivene izrazom: 

nos

f

p I

U
R




5,2
, gdje je: 

Rp - Otpor petlje kratkog spoja (Ω) 
Uf - Fazni napon (230 V) 
In-os - Nazivna struja ugrađene patrone osigurača 
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2.6.  Uzemljenje 

Duž cijele trase kabela, u zajednički kanal polaže se i bakreno uže presjeka 50 mm2, koje služi kao zajednički uzemljivač. 
Ovo se uže, posredstvom kraćih komada trake Fe/Zn 25x4 mm, spaja na svaki rasvjetni stup, na vijak za uzemljenje. U 
svakom se rasvjetnom stupu izvodi i spoj nul-vodiča na konstrukciju stupa, za što postoji obilježen kontakt u montažnom 
prostoru svakog rasvjetnog stupa. U montažne prostore zadnjih stupova, osim navedenih mjera zajedno s kabelom treba 
dovesti i poseban namjenski spoj sa uzemljivačem. 
 
 
 

Nenad Novak, dipl.ing.el. 
ovlašteni inženjer elektrotehnike 

Klasa: UP/I-310-34/05-01/1987 
Urbroj: 314-05-05-1 
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Philips ClearWay Gen2  BGP307 T25 LED54-4S/830 I 
DW50 DDF761 SRT SRG10 60P
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LEGENDA RASVJETE

V1

Valmont Auriga P60 4.5 metraS

Philips ClearWay Gen2  BGP307 T25 LED54-4S/830 I 
DX10 DDF761 SRT SRG10 60P
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LEGENDA

lokacija novog rasvjetnog stupa

dužina trase pojedine dionice kabela
-35-

NAPOMENA:
- u kanal uz energetski kabel JR polaže se i Cu uže 50 mm²

novi kabel javne rasvjete NYY-O  (PP00) 4x10 mm²/cijev PEHD Ø50mm, 
na dubini 70-80 cm

1-A1(A2)-L1
s novom svjetiljkom

A1 novi rasvjetni stup Auriga P60 (Valmont), visine 4,5 m, s LED svjetiljkom 40,5W,
ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DW50 SRT DDF761  SRG10, "Philips"

A2 novi rasvjetni stup Auriga P60 (Valmont), visine 4,5 m, s LED svjetiljkom 40,5W,
ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/830 I DX10  SRT  DDF761  SRG10, "Philips"

lokacija postojećeg rasvjetnog stupa

KS kabelska spojnica (spoj postojećeg kabela JR iz TS i novog kabela JR)
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